
Evita recibir cilindros dañados

GASGAS  GAS Manejo 
adecuado
Manejo 
adecuado LPLPLP

Manejo de cilindros

Manejo de cilindros y 
tanques estacionarios

Con fugas o daños en la válvula 
Que tengan reparaciones
improvisadas (soldaduras) 
Con base deforme o corroída 
Que no tenga el cuello protector 

Sujétalos a la pared 

Para moverlos debes girarlos, evita arrastrarlos

Evita exponerlos a los rayos solares

Deben contar con un regulador de presión

No los voltees o acuestes, mantenlos en posición vertical 

Aléjalos de objetos que generen
fuego o chispas
Colócalos sobre superficies planas y
lugares ventilados
Protégelos de golpes 
Utiliza tubería de cobre en la
instalación
Revisa las conexiones y remplázalas
cuando se deterio

Reporta fugas de gas al 911, a la central de
fugas o bomberos de tu localidad


